DOC-5-0466061-DE-P7

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemaB DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. AusschlieBlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol " *) " gekennzeichnet.

Dr. Blasy - Dr. Busse

Ndl. der AGROLAB Labor GmbH

Moosstr. 6 a, 82279 Eching am Ammersee, Germany

www.agrolab.de

Dr.Blasy-Dr.Busse Moosstr. 6A, 82279 Eching

Z\ zur WV der Gruppe Harpfing

Raiffeisenstr. 40
83361 Kienberg

PRUFBERICHT

Auftrag
Analysennr.
Projekt
Probeneingang
Probenahme
Probenehmer

Kunden-Probenbezeichnung

Untersuchungsart
Probengewinnung
Entnahmestelle
Messpunkt
Objektkennzahl

Sensorische Priifungen

Einheit

1898190
161313 Rohwasser

13348 Wasseruntersuchungen Bereich TS

03.11.2023
02.11.2023 08:55

1®
X

&8 AGF

A
i

D

[

21 A B GROUP
OLAB GROUP

b o M A D

Your labs. Your service.

Datum
Kundennr.

AGROLAB Jiirgen Christiansen (613)

H4
LFW, Volizug EUV

10.11.2023
40002434

Probenahme nach Zweck "a" (mikrobiologisch)
ZV z. WV Gruppe Harpfing (TS)

Brunnen Poschen 2
4110794000031

Ergebnis Best.-Gr.

Grenzwert

Methode

Farbung (vor Ort) farblos DIN EN ISO 7887 : 2012-04,
Verfahren A
Geruch (vor Ort) ohne DIN EN 1622 : 2006-10 (Anhang C
Tribung (vor Ort) g klar visuell
Physikalisch-chemische Parameter
Wassertemperatur (vor Ort) °C 9,6 DIN 38404-4 : 1976-12
Leitfahigkeit bei 25°C (vor Ort) uS/cm 647 1 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (vor Ort) 7,40 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Leitfahigkeit bei 20°C (Labor) uS/cm 560 1 DIN EN 27888 : 1993-11
Leitfahigkeit bei 25°C (Labor) uS/cm 625 1 DIN EN 27888 : 1993-11
pH-Wert (Labor) 7,52 0 DIN EN ISO 10523 : 2012-04
Temperatur (Labor) °C 13,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Tribung (Labor) NTU <0,05| 0,05 DIN EN ISO 7027-1 : 2016-11
Temperatur bei Titration KB 8,2 °C 13,8 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Temperatur bei Titration KS 4,3 °C 21,1 0 DIN 38404-4 : 1976-12
Kationen
Ammonium (NH4) mg/l 0,01] 0,01 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Calcium (Ca) mg/l 895 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Kalium (K) mg/l 1,2 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Magnesium (Mg) mgl/l 27,4 0,5 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Natrium (Na) mg/l 55 05 DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01
Anionen
Chlorid (Cl) mgl/l 15,3 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Nitrat (NO3) mg/l 38 1 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Orthophosphat (0-P0O4) mg/l <0,05| 0,05 DIN ISO 15923-1 : 2014-07
Saurekapazitat bis pH 4,3 mmol/l 5,75 0,05 DIN 38409-7 : 2005-12
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PRUFBERICHT
Auftrag 1898190
Analysennr. 161313 Rohwasser

Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode
[Sulfat (S04) [mg/I l 12 1 [ DINISO 15923-1 : 201407 |
Summarische Parameter
[boc [mg/I l <0,5| 05 | DINEN 1484 : 2019-04 |
Gasférmige Komponenten
Basekapazitat bis pH 8,2 mmol/l 0,42 0,01 DIN 38409-7 : 2005-12
Sauerstoff (02) geldst mg/l 9,5 0,1 DIN EN 25813 : 1993-01
Pflanzenbehandlungs- und Schadlingsbekdmpfungsmittel (PSM)
Aclonifen mgl/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Amidosulfuron mgl/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin-desethyl-desisopropyl mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Atrazin-2-Hydroxy mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Azoxystrobin mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Bentazon mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Bixafen mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Boscalid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromacil mg/l <0,00002 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Bromoxynil mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Carbendazim mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Carbetamid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Chloridazon mgl/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Chlortoluron mg/l <0,00001 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Clodinafop-propargy! mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Clomazone mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Clopyralid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Clothianidin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyflufenamid mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Cyproconazol mgl/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylatrazin mg/l 0,000018| 0,00001 DIN 38407-36 : 2014-09
Desethylterbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Desisopropylatrazin mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Dicamba mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Dichlorprop (2,4-DP) mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Difenoconazol mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Diflufenican mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimefuron mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethachlor mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethenamid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethoat mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimethomorph mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Dimoxystrobin mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Diuron mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Epoxiconazol mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Ethidimuron mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Ethofumesat mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Fenoxaprop mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Fenpropidin mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-37 : 2013-11
Fenpropimorph mg/l <0,00001| 0,00001 DIN 38407-37 : 2013-11
Flazasulfuron mg/l <0,00003]| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
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PRUFBERICHT
Auftrag 1898190
Analysennr. 161313 Rohwasser
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Methode

Flonicamid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Florasulam mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluazifop mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluazinam mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Flufenacet mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Flumioxazin mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopicolide mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluopyram mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Flupyrsulfuron-methyl! mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Flurtamone mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Flusilazol mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Fluxapyroxad mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Glyphosat mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN ISO 16308 : 2017-09
Haloxyfop mgl/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Imazalil mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Imidacloprid mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
lodosulfuron-methyl mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
loxynil mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Iprodion mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoproturon mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Isoxaben mg/l <0,00003]| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Kresoxim-methyl! mg/| <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Lenacil mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Mandipropamid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
MCPA mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Mecoprop (MCPP) mgl/l <0,00001 (NWG)| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Mercaptodimethur (Methiocarb) mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesosulfuron-methyl mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Mesotrion mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Metalaxy! mgl/l <0,00002]| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Metamitron mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Metazachlor mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Metconazol . mgl/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Methoxyfenozid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Metobromuron mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Metolachlor (R/S) mg/l <0,00002] 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Metosulam mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Metribuzin mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Metsulfuron-Methy! mgl/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Napropamid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Nicosulfuron mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Penconazol mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Pendimethalin mg/l <0,00002] 0,00002 DIN 38407-37 : 2013-11
Pethoxamid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Picolinafen mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Picoxystrobin mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Pinoxaden mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Pirimicarb mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Prochloraz mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Propamocarb mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
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PRUFBERICHT
Auftrag 1898190
Analysennr. 161313 Rohwasser
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Propaquizafop mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Propazin mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Propiconazol mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Propoxycarbazon mg/l <0,000030 (NWG)| 0,00005 DIN 38407-36 : 2014-09
Propyzamid mg/l <0,00003]| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Proquinazid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Prosulfocarb mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-37 : 2013-11
Prosulfuron mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Prothioconazol mg/l <0,00003]| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyrimethanil mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Pyroxsulam mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinmerac mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoclamin mg/l <0,000010 (NWG)| 0,000025 DIN 38407-36 : 2014-09
Quinoxyfen mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Simazin mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Spiroxamine mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Sulcotrion mg/l <0,00003]| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebuconazol mg/l <0,00002 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebufenozid mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Tebufenpyrad mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Terbuthylazin mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
Tetraconazol mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiacloprid mg/l <0,000015 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Thiamethoxam mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Thifensulfuron-Methy! mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Topramezone mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Triadimenol mg/l <0,000010 (NWG)| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Triasulfuron mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Tribenuron-methyl mg/l <0,00003] 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Triclopyr mgl/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Trifloxystrobin mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Triflusulfuron-methyl mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Triticonazol mg/l <0,00003| 0,00003 DIN 38407-36 : 2014-09
Tritosulfuron mg/l <0,000025| 0,000025 DIN 38407-36 : 2014-09
2,4-Dichlorphenoxyessigséure (2,4-D) mg/l <0,00002| 0,00002 DIN 38407-36 : 2014-09
PSM-Summe mg/l 0,00002 Berechnung
Berechnete Werte
Calcitlosekapazitit mg/l -25 DIN 38404-10 : 2012-12
Carbonatharte °dH 16,1 0,14 DIN 38409-6 : 1986-01
delta-pH 0,24 Berechnung
Delta-pH-Wert: pH(Labor) - pHC 0,21 Berechnung
Freie Kohlensaure (CO2) mg/l 18 Berechnung
Gesamtharte °dH 18,8 0,3 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamthérte (Summe Erdalkalien) mmol/l 3,36/ 0,05 DIN 38409-6 : 1986-01
Gesamtmineralisation (berechnet) mg/l 540 10 Berechnung
Hartebereich " hart WRMG : 2013-07
lonenbilanz % -1 Berechnung
FKO}Q(I'E;StOﬁdiOXid' Uberschussig (aggressiv) mgl/l 0,0 Berechnung
Kohlenstoffdioxid, zugehorig (KKG) mg/l 18 Berechnung
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Auftrag 1898190
Analysennr. 161313 Rohwasser
Einheit Ergebnis Best.-Gr. Grenzwert Methode
Kupferquotient S ") 46,29 Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
Lochkorrosionsquotient S1 ") 0,22 Berechnung nach DIN EN
12502 : 2005-03
pH bei Bewertungstemperatur (pHtb) 7,56 DIN 38404-10 : 2012-12
pH bei Calcitsatt. d. Calcit (pHc tb) 7,32 DIN 38404-10 : 2012-12
Sattigungsindex Calcit (SI) 0,32 DIN 38404-10 : 2012-12
Zinkgerieselquotient S2 ) 1,11 Berechnung nach DIN EN

12502 : 2005-03

Mikrobiologische Untersuchungen

Coliforme Bakterien KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09
E. coli KBE/100ml 0 0 DIN EN ISO 9308-1 : 2017-09

Koloniezahl bei 22°C KBE/ml 0 0 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06
Koloniezahl bei 36°C KBE/mi 0 0 TrinkwV §43 Absatz (3) : 2023-06

Erlauterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender
Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Das Zeichen "<....(NWG)" oder n.n. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Nachweisgrenze
nicht nachzuweisen.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage
verfiigbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die
Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen beziiglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie
2009/90/EG der Europaischen Kommission.

Die Probenahme erfolgte gem&R: DIN ISO 5667-5 : 2011-02; DIN EN ISO 19458 : 2006-12
Die vollstéandigen Probenahmeprotokolle sind auf Anfrage verfiigbar.

Anmerkung zu den Ergebnissen der mikrobiologischen Parameter:

Mikrobiologische Untersuchungen, deren Bebriitungszeiten an einem Sonn- oder Feiertag enden, werden nach Ablauf der reguléren
Bebriitungszeit bis zur endgliltigen Auswertung bei 5 + 3°C gekihlt gelagert (gemaR DIN EN ISO 8199 : 2021-12).

Hinweis zu Desisopropylatrazin:

= Desethylsimazin (=Atrazin-desisopropyl)

Hinweis zu PSM-Summe:

Zur Berechnung werden nur die tatséchlich gemessenen Werte verwendet. Einzelwerte, die kleiner als die Bestimmungsgrenze sind, werden
gleich 0 gesetzt.

Beginn der Priifungen: 03.11.2023
Ende der Priifungen: 10.11.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die gepriiften Gegenstande. In Féllen, wo das Priiflabor nicht fiir die Probenahme
verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse fiir die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht fir die vom Kunden bereitgestellten
Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Priifbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des
Laboratoriums und kénnen sich auf die Validitét der Priifergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfaltigung des Berichts ohne unsere
schriftliche Genehmigung ist nicht zuldssig. Die Ergebnisse in diesem Priifbericht werden gemaR der mit Ihnen schriftlich gemai
Auftragsbestétigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.
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FAX: 08143/7214, E-Mail: serviceteam2.eching@agrolab.de
Kundenbetreuung
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